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' Leszno, 14 listopada 2018 roku
KOMENDA MIEJSKA

PANSTWOWEJ STRAZY POZARNEJ
() w Lesznle woj. wiclkopolskie

oznaczenie organu (pieczec nagidwkowa organu®)

PZ.5580.50.3.2018

DECYZJIA

Na podstawie art. 26, ust. 1, pkt. 1 Ustawy z 24 sierpnia 1991 r. o Panstwowej Strazy
Pozarnej (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1313 ze zm.) - zwanej dalej Ustawg o PSP i art. 104,
§ 1 Ustawy z 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017
r., poz. 1257 ze zm.) —zwanego dalej k.p.a.,

nakazuje

Wojewddzkiemu Inspektoratowi Ochrony Srodowiska w Poznaniu
61-625 Poznan, ul. Czarna Rola 4

wykonanie nastepujacych obowigzkdw:

Obowigzek nr 1: Usunac (sktadowane przy granicy dziatkij materialy paine z placu
Delegatury Wojewddzkiego Inspektoratu Ochrony Srodowiska w Lesznie przy ul. 17 Stycznia
nr4,

Podstawy prawne obowigzku nr 1
% art. 4, ust. 1, pkt 4 Ustawy z 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 620)

—zwanej dalej , Ustawq o ochronie przeciwpozarowej”;

% § 4, ust. 1, pkt 6 Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z 7 czerwca 2010 r.
w sprawie ochrony przeciwpozarowe]j budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U. Nr 109,
poz. 719) — zwanego dalej ,Rozporzgdzeniem o ochronie przeciwpozarowej budynkéw”.

Termin wykonania obowigzku nr 1 ustalam na: 15.12.2018 .

Obowigzek nr 2: Usuna¢ usterki w stanie technicznym instalacji elektrycznej (brak oston
punktéw Swietlnych) na poddaszu nieuzytkowym i na parterze budynku administracyjnego
Delegatury WIOS w Lesznie przy ul. 17 Stycznia nr 4.

Podstawy prawne obowigzku nr 2:
% art. 4, ust. 1 Ustawy o ochronie przeciwpozarowej;

% §4, ust. 1, pkt 2 Rozporzqdzenia o ochronie przeciwpozarowej budynkow.

Termin wykonania obowiazku nr 2 ustalam na: 31.12.2018r.




Obowigzek nr 3: Zapewni¢ wymagang klase odpornosci ogniowej minimum El 60
Przepustow instalacyjnych w pomieszczeniu kotfowni gazowej w budynku administracyjnym
Delegatury WIOS w Lesznie przy ul. 17 Stycznia nr 4.

Podstawy prawne obowiazku nr 3:

% art. 4, ust. 1, pkt 1 Ustawy o achronie przeciwpozarowej;

% §15, ust. 1, pkt 3 Rozporzgdzenia w sprawie ochrony Przeciwpoziarowej budynkéw;

* § 234, ust. 1 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunkéw
technicznych jakimi powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2015 roku, poz. 1422 ze zm.) -
zwanego dalej ,Rozporzqdzeniem w sprawie warunkdw technicznych”,

Termin wykonania obowigzku nr 3 ustalam na: 31.05.2019 .

Obowigzek nr 4: Zamknaé otwér drzwiowy kotfowni gazowej w budynku administracyjnym

Delegatury WIOS w Lesznie przy ul. 17 Stycznia nr 4 drzwiami o klasie odpornosci ogniowe;j
minimum EI 30.

Podstawy prawne obowigzku nr 4:

% art. 4, ust. 1, pkt 1 Ustawy o ochronie przeciwpozarowej;

§ 15, ust. 1, pkt 3 Rozporzqdzenia w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw;
§ 209, ust. 3, § 220, ust. 1 Rozporzqdzenia w sprawie warunkdw technicznych.
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Termin wykonania obowigzku nr 4 ustalam na: 31.05.2019 .

UZASADNIENIE

W dniu 17.09.2018 r., na podstawie upowaznienia z dnia 04.09.2018 r. znak
PZ.5580.50.2018 Komendanta Miejskiego Paristwowej Strazy Pozarnej w Lesznie,
funkcjonariusze Komendy Miejskiej PSP w Lesznie przeprowadzili czynnosci kontrolno-
rozpoznawcze na terenie Delegatury Wojewddzkiego Inspektoratu Ochrony Srodowiska
w Lesznie przy ul. 17 Stycznia nr 4, z ktérych sporzadzili protokot z dnia 17.09.2018 r. znak
PZ.5580.50.1.2018.
Protokot zostat podpisany przez Pana Mieczystawa Skowron- gtéwnego specjaliste ds. p.poz.
oraz BHP, ktéry okazat sie upowaznieniem nr 48/2018 z dnia 11 wrzesnia 2018 r. do
reprezentowania WI0S w Poznaniu.
Protokét zostat podpisany bez wnoszenia zastrzeszen [ #zastrzezeniami.

Jak wynika z ustaleri czynnosci kontrolno-rozpoznawczych budynek administracyjny
Delegatury WIOS w Lesznie przy ul. 17 Stycznia nr 4 ma nastepujaca charakterystyke:
* obiekt kwalifikowany do kategorii zagrozenia ludzi ZL I,
< wysokos¢ budynkéw: ponizej 12 m- budynek niski /N/,
% obiekt wyposazono m.in. w instalacje elektryczna, ogrzewcza z kotfownig gazows

o tacznej mocy cieplnej 110 kW, przeciwpozarowy wytacznik pradu,

% powierzchnia uzytkowa- 3205 m?, kubatura- 9684 m?.

W trakcie czynnosci kontrolno-rozpoznawczych stwierdzono wymienione w protokole
uchybienia ochrony przeciwpozarowej w zakresie:
% sktadowania materiatéw palnych w odlegtosci mniejszej niz 4 m wzgledem granicy dziatki
i budynku magazynowego,
% braku opraw punktéw $wietlnych na poddaszu nieuzytkowym i na korytarzu parteru
budynku administracyjnego,



% braku wymaganej klasy odpornosci ogniowe] El 60 przepustéw instalacyjnych
w pomieszczeniu kottowni gazowej w budynku administracyjnym,

% braku zamknigcia otworu drzwiowego pomieszczenia kottowni gazowej /o mocy cieplnej
110 kW/ w budynku administracyjnym drzwiami o klasie odpornosci ogniowej min. El 30.

W zwigzku z ujawnieniem ww. naruszed pismem z dnia 29.10.2018 znak
PZ.5580.50.2.2018 zawiadomiono Wojewddzkiego Inspektorata Ochrony Srodowiska
w Poznaniu, 61-625 Poznan, ul. Czarna Rola 4 o wszczeciu postepowania administracyjnego
z urzedu w sprawie nakazania ich usuniecia.

Strona w trakcie postepowania nie wnosita uwag co do jego przebiegu, nie skfadata réwniez
dodatkowych informacji i zgdan.
W tej sytuacji nakazatem wykonanie obowigzkéw, o ktérych mowa w sentencji niniejszej
decyzji.
Odnoszjac sig do jej tresci informuje, co nastepuje.
Ad obowiazek nr 1.
Nieprawidtowe usytuowanie sktadowiska w sposéb bezpoéredni zagraia mozliwoscig
powstania pozaru i jego rozprzestrzenienia. Wystapienie dowolnego irédta zaptonu
w postaci niedopatka papierosa, iskry elektrycznej, wytadowania elektrostatycznego lub
innych moze doprowadzi¢ do powstania pozaru. Rozwéj poiaru moze nastapi¢ na
sgsiadujace ze skfadowiskiem budynki, a jezeli usytuowane jest ono w zbyt matej odlegtoéci
od granicy dziatki, i na budynki znajdujace sie na sasiednich posesjach i zagrozi¢ zyciu
i zdrowiu os6b przebywajacych w poblizu. Dlatego bardzo istotnym jest podczas wyznaczania
miejsca lokalizacji skfadowiska materiatéw palnych uwzglednienie mozliwoéci przerzutu
ognia na budynki mieszkalne, uzytecznodci publicznej, warsztatowe czy produkcyjno —
magazynowe. Jednym z parametréw jest zachowanie minimalnej odlegtoéci 4 metréw od
granicy dziatki.
Ad obowigzek nr 2.
Zabrania sig uzytkowania instalacji, urzadzen i narzedzi niesprawnych technicznie lub
w spos6b niezgodny z przeznaczeniem albo z warunkami okreslonymi przez producenta,
jezeli moze to przyczyni¢ si¢ do powstania pozaru, wybuchu lub rozprzestrzenienia ognia.
Instalacje elektryczne sg czestymi przyczynami niebezpiecznych wypadkéw, w tym réwniez
powodujg pozary, dlatego tak wazne jest utrzymanie ich w dobrym stanie technicznym,
dokonywanie napraw przez osoby uprawnione i chronienie jej odpowiednimi
bezpiecznikami.
Ad obowigzek nr 3.
Przepusty instalacyjne w elementach oddzielen przeciwpozarowych powinny mieé¢ klase
odpornosdci ogniowej (El) wymagang dla tych elementéw. Dla elementéw oddzieler
przeciwpozarowych wymaga sig petnej odpornosci ogniowej, a wiec i dla przejé¢ przewodéw
instalacji technicznych tj. elektryczne, wodne, ogrzewcze, kominowe, gazowe. Prawidiowe
zabezpieczenie przej$¢ tych instalacji mozna wykonaé odpowiednimi uszczelnieniami,
wykonanymi np. masami uszczelniajgcymi, piankami, opaskami i kotnierzami, ktére spetniaja
wymagania co do klasy odpornosci ognhiowe;j.
Ad obowiazek nr 4.
Wydzielenie kotfowni gazowych nastepuje poprzez zastosowanie $cian i stropéw
o odpowiedniej klasie odpornosci ogniowej oraz zamkniecia otworéw w nich wystepujacych.
Wystepujace do tej pory drzwi spetniaty wyrnagania okreslone dla tych pomieszczer na
dzien ich budowy. Nowelizacja Rozporzqdzenia w sprawie warunkéw technicznych z 2002
roku wyeksponowata tg grupe pomieszczeri technicznych, ktére majg byé od pozostatej
czgsci budynku wydzielone w sposdb pozarowy. Czeste zdarzenia powstajace wiasnie w tego
typu pomieszczeniach rozprzestrzenialy sie na pozostate pomieszczenia, co w skutkach
przynosito olbrzymie straty materialne, a takze stwarzato zagrozenia dla zdrowia i zycia ludzi
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przebywajacych w tych budynkach. Dlatego tez wazne jest zastosowania wydzielenia
pomieszczenia kottowni drzwiami o wymaganej klasie odpornosci ogniowej.

W sentencji decyzji przyjeto spos6b usunigcia nieprawidtowosci z nastepujacych
wzgledow.

Przede wszystkim wykonanie obowigzkéw jest spetnieniem wprost naruszonych
przepiséw Rozporzgdzenia wsprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw oraz
Rozporzgdzenia w sprawie warunkéw technicznych. Nakazy s zatem zgodne ze stusznym
interesem strony postepowania, a przez podniesienie poziomu bezpieczenstwa pozarowego
=z interesem spotecznym, gdyz przyczyniajg sie do ogdlnego wzrostu bezpieczeristwa, w tym
ekonomicznego, gdyz ich wykonanie zmniejsza prawdopodobieristwo rozwoju pozaru
i utatwia przeprowadzanie dziatar ratowniczo-gasniczych.

Wyznaczajgc terminy realizacji obowiagzkéw kierowano sie interesem spotecznym,
dotyczacym dopuszczalnej tolerancji czasowej trwania nieprawidtowoséci oraz stusznym
interesem strony, z ktérego wynika realna mozliwos¢ wykonania koniecznych prac.

Kierujagc ww. obowiazki decyzji do Wojewddzkiego Inspektorata Ochrony Srodowiska
w Poznaniu kierowano sie przepisami Ustawy o ochronie przeciwpozarowe;.

Majac powyisze na uwadze postanowiono jak w sentencji.

POUCZENIE

Zgodnie z art. 127, § 1i2iart. 129§ 1 2 k.p.a. w zwigzku z art. 27 Ustawy o PSP
od niniejszej decyzji stuzy stronie odwotanie do Wielkopolskiego Komendanta
Wojewodzkiego Parstwowej Strazy Pozarnej za posrednictwem Komendanta Miejskiego
Paistwowej Strazy Pozarnej w Lesznie, 64-100 Leszno, ul. Okrezna 19, w terminie 14 dni od
dnia jej doreczenia.

Na podstawie art. 127a k.p.a. w trakcie biegu terminu do wniesienia odwotania
strona moze zrzec sig prawa do jego wniesienia wobec organu administracji publicznej, ktory
wydat decyzje. Z dniem doreczenia tut. organowi oswiadczenia o zrzeczeniu sie prawa do
whiesienia odwotania przez strong postepowania, niniejsza decyzja staje sie ostateczna
| prawomocna, a strona nie moze ztozy¢ skargi do Wojewddzkiego Sadu Administracyjnego.

Oswiadczenie o zrzeczeniu sie prawa do wniesienia odwotania wywiera skutek tylko
wtedy, gdy zostanie przez strone ztozone w terminie 14 dni od dnia doreczenia decyzji.

Nie jest mozliwe skuteczne cofniecie oéwiadczenia o Zrzeczeniu sie prawa do
whniesienia odwotania po uptywie ww. terminu.
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KOMENDANT W{EJSKI
PANSTWOWEJ $TRA POZARNEJ
st. bryg. mgr/inz. Maciej Zdega

|

Otrzymuja:
1. Wojewddzki Inspektorat Ochrony Srodowiska w Poznaniu, 61-625 Poznan, ul. Czarna Rola 4 — 1 egz. (ZPO).
2. KM PSP w Lesznie a/a — 1 egz.
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